.aboratori d'Aiglies de Girona, Sait i Sarria de Ter, S.A.
’lanta Potabilitzadora de Montfulla

7162 Bescano

el 97244 00 67 Fax: 97244 2478

*140086458*
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(*) Métode/Determinacié no inclos a I'abast de I'acreditacio.

Client : PRODAISA N. Butlleti : 1448140

AR R URIES R 18 N. Registre : 140086458
Poblaci6 : 17003 GIRONA (GIRONA) .
Descripcio : Aigua Xarxa DataDRt:gllst.re:t : g:ﬂx;g::
ata Inici :

Data Finalitzacié : 07/11/2014

Legislacio : RD 140/2003
Classificacio : Aigua destinada al consum huma
Poblacio : Riudellots d | Selva
Procedeéncia : Ajuntament
Data client : 06/11/2014 Hora: 10:20

Clor LL/T client : 0.30/0.45
Mostra presa : pel propi client

c Determinacio Resultattincertesa Valor Paramétric =~ Métodes Analitics
Tricloroete <0.5 pgll tri+tetracloroete PNT ORG-MTD-013
Tetracloroete 1.7 20.7 pg/ ha de ser <10 PNT ORG-MTD-013
Analisi Trihalometans
Triclorometa 65 +15 pg/l PNT ORG-MTD-013
Diclorobromometa 12 +4 pg/l PNT ORG-MTD-013
Dibromoclorometa <10 pgll PNT ORG-MTD-013
Tribromometa <10 ug/l PNT ORG-MTD-013

* Total Trihalometans 81 g/l 100

_'Informe dels resultats analitics només afecta a la mostra analitzada.
\quest informe no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacio per escrit del laboratori.
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