Laboratori d'Aigiies de Girona, Salt i Sarria de Ter, S.A.
Planta Potabilitzadora de Montfulla

17162 Bescand

Tel: 972 44 00 67 Fax: 972 44 24 78

*150088931*
INFORME DE RESULTATS E

L'assaig marcat per (*) no esta emparat per l'acreditacié d'ENAC.
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Classificacio :

Client : PRODAISA N. Butlleti : 1550693
Adrega: ASTURIES 1313 N. Registre : 150088931
Poblacio : 17003 GIRONA (GIRONA) .
Descripcio : Aigua Xarxa Data Registre : 01/06/2015

Data Inici : 04/06/2015
Data Finalitzacio : 04/06/2015

Legislacié : RD 140/2003
Aigua destinada al consum huma

Poblaci6 : Riudellots d | Selva Origen : ZS RIUDELLOTS DE LA SELVA
Procedéncia : 32734 - Font Carrer Major
Data client : 01/06/2015 Hora: 07:20
Clor LL/T client : 0.35/0.50
Mostra presa : pel propi client
Ac Determinacio Resultattincertesa Valor Parametric Métodes Analitics

Fluor 0.64 mg/l 1.5 PNT-QUI-MTD-009
Tricloroeté <0.5 pg/l tri+tetracloroeté PNT ORG-MTD-013
Tetracloroeté 2.9 #1.0 pg/l ha de ser <10 PNT ORG-MTD-013

L'Informe dels resultats analitics només afecta a la mostra analitzada.
Agquest informe no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacio per escrit del laboratori.

En el cas dels parametres microbiologics, segons la norma ISO 8199 els recomptes compresos entre 1 i 3 ufc/100ml, suposen la deteccio de

I'organisme i els compresos entre 4 i 9 ufc/100ml sén un recompte estimat.
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