o

Laboratori d'Aigiies de Girona, Salt i Sarria de Ter, S.A.

Bustia C-2 de Montfulla
17162 Bescand

Tel: 972 44 00 67 Fax: 97244 2478

*16091776%*
INFORME DE RESULTATS ENAC

E N 5 A Y 0 §
N° 561/LE1218
L'assaig marcat per (*) no esta emparat per I'acreditacié d'ENAC.

Client : PRODAISA N. Butlleti : 1653594
Adreca : ASTURIES, 13-15 N. Registre : 16091776
Poblaci6 : 17003 GIRONA (GIRONA) )
Descripci6 : Aigua de Diposit Data Registre : 11/01/2016
Data Inici : 11/01/2016
Data Finalitzaci6 : 14/01/2016
Legislacié : RD 140/2003
Classificaci6 : Aigua destinada al consum huma
Poblaci6 : Riudellots d | Selva Origen : ZS RIUDELLOTS DE LA SELVA
Procedéncia: 32736 - Diposit Vell Riudellots
Data client : 11/01/2016 Hora: 11:45

Clor LL/T client : 0.70/0.75

Mostra presa : pel propi client

Ac Determinaci6

Resultattincertesa Valor Parametric

ANALISI CONTROL ETAP/DIPOSIT

* Clor lliure 0.7 mgl/l

* Olor <3 Index de dilucié

* Sabor <3 index de diluci6

* Color <5.0 mg/l 15
Terbolesa 0.329 +0.063 UNF 1
Conductivitat Eléctrica 515 +62 pS/cm a 20°C 2500
PH 7.9 +0.1 unitats de PH 6.5-9.5
Amoni <0.2 mgl/l 0.5

* Recompte de Coliforms Totals 0 NMP/100ml 0

* Recompte d'Escherichia coli 0 NMP/100ml 0

* Recompte de colonies a 22°C <1 UFC/iml 100

* Recompte de Clostridium perfringens 0 UFC/100ml 0

Métodes Analitics

DPD

index de dilucié
index de dilucié
PNT-QUI-MTD-031
PNT-TRA-MTD-003
PNT-QUI-MTD-011
PNT-QUI-MTD-010
PNT-QUI-MTD-023
PNT MIC-MTD-016
PNT MIC-MTD-016
PNT-MIC-MTD-015
PNT MIC-MTD-011

L'Informe dels resultats analitics només afecta a la mostra analitzada.
Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacié per escrit del laboratori.

Les incerteses dels resultats microbioldgics estan calculades i a disposicio del client.

MONTFULLA 15 de Gener 2016

Cap de Laboratori
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