|-
Laboratori d'Aigiies de Girona, Salt i Sarria de Ter, S.A.
Bustia C-2 de Montfulla

17162 Bescand
Tel: 972 44 00 67 Fax: 97244 2478

*20104752*
INFORME DE RESULTATS ENAC

E N 5 A Y 0 §
N° 561/LE1218
L'assaig marcat per (*) no esta emparat per I'acreditacié d'ENAC.

Client : PRODAISA N. Butlleti : 2066677

Adrega : ASTURIES, 13-15 N. Registre : 20104752

Poblacié : 17003 GIRONA (GIRONA) )
Descripci6 : Aigua Xarxa Data Registre : 28/01/2020
Data Inici : 29/01/2020
Data Finalitzaci6 : 30/01/2020

Legislacié : RD 140/2003
Classificaci6 : Aigua destinada al consum huma

Poblaci6 : Riudellots d | Selva Origen : ZS RIUDELLOTS DE LA SELVA
Procedéncia : 32734 - Font Carrer Major
Data client : 28/01/2020 Hora: 08:25

Clor LL/T client : 0.60/0.65

Mostra presa : pel propi client

Ac Determinacio Resultattincertesa Valor Paramétric Metodes Analitics
Fluorur 0.91 mgl/l 15 PNT-QUI-MTD-009
Tricloroete <0.5 g/l PNT ORG-MTD-013
Tetracloroeté 3.5 1.2 pg/l PNT ORG-MTD-013

* Tricloroeté + Tetracloroete <5 g/l 10 PNT ORG-MTD-013

En el cas de mostres preses pel client, el laboratori no es fa responsable del procediment de presa, ni de la informacié aportada, transport de la
mostra 0 envasos emprats, (excepte quan els subministri el propi laboratori.)

Aquest informe no es pot reproduir parcialment sense I'aprovacié per escrit del laboratori.

L'Informe dels resultats analitics només afecta a la mostra analitzada.

Les incerteses dels resultats microbioldgics estan calculades i a disposicié del client.
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